
 

ANEXO 2 

 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA IN SITU PROYECTO CRECE MELGAR: 

 
 

APERTURA: 

En el marco de la auditoria al Proceso de Gestión Contractual, se realiza visita in situ al 
estado de las obras entregadas mediante el contrato Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional y Construcciones Montajes y partes eléctricas SAS Consmoelec SAS 
CO22000244-GAC. 

 

ZONAS COMUNES: 

 
Piscina: 

 

 



 

  
 

 

Cuarto de máquinas Elementos de obra en cuarto maquinas 
 

CANCHAS: 



 

  
 

BAÑOS SOCIALES PISCINA: 



 

  
 

CUARTO MAQUINAS DE BOMBEO: 

 

 



 

 
Mal estado baldosín 

 
 

RECORRIDO APTOS POR TORRES: 

 
Torre 1: 

 
 
 



 

  
 

 



 

 
 

 



 

  
 

 



 

 
 

 



 

Torre 2: 

 
 

 



 

 

  
 

 



 

 

  
 

 



 

 
 

  
 

 



 

 

Torre 3: 
 

 

 



 

  
 

 



 

  
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 
 

Torre 4: 

 
 

 

Guarda escobas con humedad. 



 

 

  
Mal estado sifón baño apto. Oxidación 

 

Techo deteriorado Mueble con deterioro 

 

Pared deteriorada. Muro de balcón con humedad 



 

 

  
Pared deterioro Entrepaño con parche 

 

Techos deteriorados Falta tapa toma corriente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deterioro de techos en baño Deterioro pared 

  
Ventana sin vidrio Pared cocina deterioro 



 

 

  
 

Visagra de puertas cina oxidadas Pared espacio lavadora en mal estado 
 
 

Espacio al lado de escaleras con humedad Pared escaleras en mal estado 
 

Agua reposada en los piso del corredor Mal estado pared 



 

 

  
Mal estado muro de balcón lámparas en mal estado 

 

Techo mal estado 
 

Humedad 
 

Lámparas dañadas Pared mal estado 



 

 
Torre 5 

 

 

Piso con agua reposada Techo con suciedad 
 

Lámparas dañadas 



 

  
Muro mal estado Falta vidrios 

 

Falta jabonera en baño Claraboya mal estado 
 

Suciedad Suciedad 

 
lámparas dañadas Puertas oxidadas 



 

  
Deterioro   lámparas dañadas 

 

Vidrios dañados Humedad 
 

Humedad Humedad 
 



 

 

  
Mal estado techo Falta vidrio 

 

Humedad Mal estado 

 
Nido avispas Pared mal estado 

 

Mal estado Falta vidrio 



 

 
Pared mal estado 

 
 

EXTINTORES TORRES CRECE MELGAR: 

 
Durante el recorrido se observó todos los extintores de las 5 torres, se encontraban sin dato 
de cuando se recargaron y fecha de vencimiento de los mismos, tal y como se aprecia en 
las siguientes fotografías. 

 

 



 

  
 

 
 

ZONAS ALREDEDORES: 

 

Sitios con basura 



 

   

 

  
Baños sucios Basura 

 

Elementos de obra Depósito de Basuras 

 


